
SCHEMA ALTIMETRICO - IMPIANTO ANTINCENDIO
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SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

PORTATA 72 mc/h
PREVALENZA 90 m c.a.
ACCUMULO 62 mc
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Dall' anello antincendio
vedi TAV. F 40 - 01

salita a 
controsoffitto

E

NOTA:
PORTA n. 28 ALLARMATA

montante antincendio D
dal liv. +337.40  Ø1"1/2

montante antincendio D
dal liv. +337.40  Ø1"1/2

montante antincendio E
dal liv. +337.40  Ø1"1/2

montante antincendio C
dal liv. +337.40  Ø3"
al liv. +344.60  Ø2"1/2

montante antincendio B
dal liv. +337.40  Ø3"
al liv. +344.60  Ø3"

montante antincendio A
al liv. +344.60  Ø3"
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DISEGNO
AR_341.00_04

H.303cm

LABORATORIO 
01

AR_341.00_01

H.303cm

AULA

03
AR_341.00_05

H.303cm

AULA

04
AR_341.00_06

H.303cm

AULA

FILTRO
CL_341.00_01

H.270cm

DISABILI
CL_341.00_06

H.270cm

WC

DONNE
CL_341.00_05

H.270cm

WC

UOMINI
CL_341.00_04

H.270cm

WC

SCALA
CL_341.00_03

H.303cm

VANO

DIDATTICA
CL_341.00_09

H.303cm

SEGRETERIA

DISIMPEGNO
CL_341.00_34

H.270cm

AMMINISTRATIVO
CL_341.00_07

H.303cm

ARCHIVIO
CL_341.00_12

H.303cm

FILTRO
CL_341.00_11

H.270cm

SCOLASTICA
CL_341.00_10

H.303cm

PROFESSORI
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SALA
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LOCALE DI
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DISTRIBUZIONE01
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H.303cm

AULA
02

CL_341.00_20

H.303cm

AULA
DI FISICA

CL_341.00_21

H.303cm

LABORATORIO
DI CHIMICA
CL_341.00_23

H.303cm

LABORATORIO 

PROTETTO
CL_341.00_24

H.303cm

VANO SCALA

FILTRO
CL_341.00_25

H.270cm

04
CL_341.00_31

H.303cm

AULA
03

CL_341.00_30

H.303cm

AULA
05

CL_341.00_32

H.303cm

AULA
06

CL_341.00_33

H.303cm

AULA

INSEGNANTI
CL_341.00_28

H.270cm

WC

DONNE
CL_341.00_26

H.270cm

WC UOMINI
CL_341.00_27

H.270cm

WC

ANTIBAGNO
CL_341.00_29

H.270cm

DISIMPEGNO
CL_341.00_16

H.270cm

ATRIO

SCALA
CL_341.00_02

H.303cm

VANO

(DISEGNO DAL VERO)
AR_341.00_08

H.303cm

AULA 05

RIPOSTIGLIO
AR_341.00_09

H.303cm

PROTETTO
SC_341.00_21

VANO SCALA
21

SC_341.00_18

H.303cm

AULA
LIBRI

SC_341.00_17

H.303cm

DEPOSITO
20

SC_341.00_16

H.303cm

AULA
19

SC_341.00_15

H.303cm

AULA
18

SC_341.00_14

H.303cm

AULA

ATRIO
SC_341.00_09

H.350cm

DISIMPEGNO
AR_341.00_03

H.270cm

ATRIO
AR_341.00_02

H.270cm

FILTRO
SC_341.00_22

H.303cm

DISABILI
SC_341.00_03

H.270cm

WC

WC
SC_341.00_02

H.270cm

RIPOSTIGLIO
SC_341.00_01

H.303cm

RIPOSTIGLIO
SC_341.00_04

H.303cm

LETTURA
SC_341.00_05

H.303cm

ATRIO

DISIMPEGNO
SC_341.00_06

H.303cm

ATRIO

RIUNIONI
SC_341.00_07

H.303cm

SALA

UFFICIO
SC_341.00_08

H.303cm

PROTETTO
SC_341.00_13

VANO SCALA

DISABILI
SC_341.00_10

H.270cm

WC

RIPOSTIGLIO
SC_341.00_11

H.208cm

WC
SC_341.00_12

H.258cm
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+338.20

+337.97

+340.30

+342.05

H Max. =
588 cm Trave = 425 cm

H Max. Sotto

PALESTRA
PL_341.00_01

SALA PALESTRA NON UTILIZZABILE

IN CASO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA
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H Max. =
588 cm Trave = 425 cm

H Max. Sotto

568 cm
H Min. = 

Trave = 405 cm
H Min. Sotto

Trave = 390 cm
H Min. Sotto552 cm

H Min. = 

Trave = 390 cm
H Min. Sotto

PALESTRA
PL_341.00_01

SALA

DISIMPEGNO
PL_341.00_06

DEPOSITO

WCH

WCH

LOCALE

GRUPPO SPOGLIATOI
05

GRUPPO SPOGLIATOI
06

PALESTRA NON UTILIZZABILE

IN CASO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA

VUOTO SU PALESTRA VUOTO SU PALESTRA

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

REVISIONETIPO ELABORATOARGOMENTOLIVELLO PROGETTAZIONE
PE

LOTTOCODICE COMMESSA 

REALIZZAZIONE CON FORMULA "CHIAVI IN MANO" E FINANZIAMENTO MEDIANTE
LOCAZIONE FINANZIARIA IN COSTRUENDO, AI SENSI DELL'ART.160-BIS, COMMI 1 E
4-BIS, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DEI LAVORI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA "CITTADELLA DEGLI STUDI DI FABRIANO - EDIFICI

SCOLASTICI ED EDIFICIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "

AREA PROGETTAZIONE E LAVORI

STS Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A.
Via dell'Arcoveggio, 70 - 40129 BOLOGNA

11.23

A.T.I.

(CAPOGRUPPO)

Ing. Antonino Lauria

Prof. Arch. Eugenio Arbizzani
Arch. Andrea Vanzini

Ing. Marco Tura 

Ing. Emilio Bona Veggi

NUMERO PROGRESSIVO

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO II -
Governance, Progetti e Finanza -
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