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DIPARTIMENTO Il -

Governance, Progetti e Finanza -
AREA PROGETTAZIONE E LAVOR!

REALIZZAZIONE CON FORMULA "CHIAVI IN MANO" E FINANZIAMENTO MEDIANTE
LOCAZIONE FINANZIARIA IN COSTRUENDO, Al SENSI DELL'ART.160-BIS, COMMI 1 E
4-BIS, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., DEI LAVORI RELATIVI ALLA
- EDIFICI
SCOLASTICI ED EDIFICIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "

REALIZZAZIONE DELLA
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:1 b‘ Architettura Ingegneria P&CM

STS Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A.

Via dell'Arcoveggio, 70 - 40129 BOLOGNA

Highlevel {) Team Engineering and MAnagement

T.H.E.MA.

Societa di Ingegneria — Bologna

www.thema96.it

BI IS BANCA INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE ¢ SVILUPPO

(CAPOGRUPPO)

Responsabile Integrazione prestazioni specialistiche

Ing. Emilio Bona Veggi

Progetto Architettonico:

Prof. Arch. Eugenio Arbizzani

Arch. Andrea Vanzini
Progetto Strutture:

PROGETTO ESECUTIVO
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VARIANTE |l

D

4-IMPIANTI A FLUIDO E
MECCANICI

IMPIANTO ANTINCENDIO
PIANTA QUOTA 351.80

(Livello 6)

Ing. Antonino Lauria AMB. SOFTWARE SCALA
Progetto Impianti Meccanici, Elettrici e speciali: 480_PC_ALL_F_50.07_VVF_351.80-L6_r2.dwg Autocad 11100
Ing. Marco Tura
REV. Data Redatto Verificato Approvato
2 11/03/2014 REVISIONE IMP. SECONDO PRATICA PREVENZIONI INCENDI G. Rossi V. Catufa R. Ciarallo
11.23 PE ALL F o0 07 2
CODICE COMMESSA LIVELLO PROGETTAZIONE LOTTO ARGOMENTO TIPO ELABORATO NUMERO PROGRESSIVO REVISIONE
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